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l2-1t4 Rozogi
DEcYZJA

Napodstawieart. 162§lpktli§3ustawyzdnia14czerwca1960r.Kodekspostępowania
adminisłacyjnego (tj. Dz, IJ. z 2023 r., poz. 775 z póht. an.) i po przeprowadzonej kontroli jakości wody pod

względem mikrobiologiczrym w wodociągu publicarym Rozogi, pobranej dobadania2l wrześnią 2023 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczytnie
stwięrdza wygaśnięcie własnej decyzji znak: HK.9020,4.109.2023 z dnia 20 września 2023 r. wydanej

w sprawie natychmiastowego nakazu doprowadzenia jakości wody pod względem mikrobiologicznym
w wodociągu publiczrrym Rozogi do norm sanitarnych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia
7 grudnia 20l'7 r. w sprawie jakości wody przentaczonej do spożycia przezludzi

uzasadnienie
Panstwowy Powiatowy Inspeklor Sanitarny w Szczytrrie w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego

l8 września 2023 r. przeprowadził kontrolę jakości wody z wodociągu publiczrego Rozogi. Pobrano próbki
wody z sieci wodociągowej tj. Piekarnia GS ,,SCH" w Rozogach, nr próby l72lSz, w której stwierdzono >l00
jtk/100 ml bakterii grupy coli oraz8 jtkl l00 ml bakterii Enterokoki,

Zgodnie z zapisem zńącmlka nr l część C tabela nr 1 do rozporządzenia Minisfa Zdrowia wartość
pararnewcziua |iczby bakterii grupy coli wynosi 0 jtk lub NPL w 100 ml wody. Dopuszcza się pojedyncze

bakterie <10 jtk Ci.{PL). W przypadku wykrycia bakterii grupy coli < l0 jtk (NPLyl0o ml naleĘ wykonać
badanie parametru Escherichia coli i Enterokoki w zlltiązka z § 21 ust. 4 rozporządzenia. W zbadanej próbce

wody liczba bakterii grupy coli wynosiła >l00 jtl/100 ml, Enterokoki 8 jtldl0O ml, Natomiast Escherichia coli
nie stwierdzono w zbadanej próbce.

W związkl z powyższym dnia 20 września 2023 r, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Szczyfirie wydał decyzję mak: HK.9020.4.109.2023 w sprawie nakaal natychmiastowego doprowadzęnia
jakości wody, pod względem mikrobiologicmym w wodociągu publiczrym Rozogi do obowiązujących norm

sanitarnych.
Strona w ramach nakazów decyzji przeprowadziła dezynfekcję ujęcia oraz intensywne pfukanie sieci

wodociągowej. Przeprowadzonę dzińania naprawcze prąmiosĘ pożądany efekt tj. jakość wody uległa
poprawie, co potwierdziła przeprowadzona w dniu 2l września 2023 r. kontrola jakości wody, opisana

w iprawozdaniach nr LBŚź-OBW445z-448z/2023 z dnia 25 września 2023 r, W pobranych próbkach wody
ilość bakterii grupy coli wyniosła 0 jtld100 ml, Escherichia coli i Enterokoki równieź 0 jtk/l00 ml.

W nłłiązku z powższym Pńsfwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczytnie postarrowił jŃ
w sentencji.

Podstawę prawną decyzji stanowi art.162 § l pkt. l i § 3 ustawy zdnia14 czerwca 1960 r, Kodeks
postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 r,, poz. 775 z późn. arr.). Przepis ten stanowi, iż organ

administracji publicznej, który wydał decyzję w pierwszej instancji, stwierdza jej wygaśnięcie, jeżeli decyzja ta

stała się bezprzedmiotowa, a stwierdzenie wygaśnięcia takiej decyzji nakazuje przepis prawa albo leĘ to
w interesie społeczrym lub w interesie strony.
Pouczenie:

Od decyzji niniejszej słui stronie ońłołanie w terminie 14 dni od daĘ jej doręczenia do Warminsko-
Mazurskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem Parutwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczytnie, ul, M.C. Skłodowskiej 8,

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może nzec się prawa do wniesienia odwołania
wobec organu administracji publiczrrej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji
publicznej oświadczenia o nzeczeniu się prawa do jesięnĘ odw ołania przez ostatnią zę stron postępowania,

,qiŹ ddćYb+odlega natychmiastowemu wykonaniu i niedecyzja staje się ostateczna i prawomocna, co
będzię moma się od niej odwołać,

Do wiadomości:
1. Warmińsko-MazurskiPństwowyWojewód
2. Wójt Gminy Rozogi
3. StarostaSzczycieński
4, Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Szczytnie
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